FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

UMWELTBEEHORDE
—UMWELTUNTERSUCHUNGEN—
Abt. fir Trink- und Brauchwasseruntersuchungen

Marckmannstr. 129b Tel . :7880 -3778
20539 Hamburg BN.:9.45 -3740
Wasseruntersuchung o
Tagebuch-Nr: T3701545 Projekt: Dep.Neusurenland
Brunnen-Nr.: 5476 Entnahmestelle:
Probenehmer: KA Mefplan: Neusurenland '97 (VE,G,A0X,TOC)
Pumpprobe mit U-Pumpe Entnahmeort:
Férderleist: 3,90 m3/h Férderzeit: 25 min Tiefe oben: 15,00 m Tiefe unten:
Entnahmedatum: 17.04.%7 Einlieferdatum: 18.04.97 Fertigdatum: 15.05.87 Druckdatum: 20.05.57 INTERN
MeRergebnisse
Molare MeR Grw
Parameter Einheit MeBwert Toleranz GroRe Pl. Ub.
schwach meodrig
Garuch - 21
farblos
Farbung = 2
keine
Txribung - 21
Temperatur (Wassex) Grad Cels 10,2 21
pH-Wert - 5,9 21
pH-Wert - 6,8 73
Leitfdhigkeit us/cm 1890 21
Sauerstofigshal:s mg/1l 1,1 21
Sdurekapazitat (Ks 4.3} mmol/1 16,5 73
Basenkapazitdt (Xb 8.2} mmol/1 3,3 73
TOC mg/1l 16 22
Oxidierbar. (MnVII-II);C2-Verbr mg/1 8,68 61 e kex
Calcium (Ca);geldst mg/1 265 6,61 42
Magnesium (Mg) ;geldst mg/1 37,1 1,53 42
Kalium (K);geldst ‘mg/1 23,3 0,596 42 wor
Natrium (Na);geldst mg/L 42,7 1,86 42
Ammonium mg/1 10,9 0,18 0,604 30 wrdkwk
Nitrit mg/1l 0,048 0,004 0,00104 30
Nitrat mg/1l 11,1 0,179 11
Chlorid mg/1 75 2,12 73
Sulfat (S04) mg/1 67,5 0,703 11
ortho-Phosphat mg/1 <0,05 30
Borat-B mg/1 0,56 0,49 30
Fluorid mg/1 0,25 0,0132 73
Eisen (Fe);geldst mg/1 14,6 0,261 42  weees



Wasseruntersuchung

Tagebuch-Nr: T§701545

Projekt: Dep.Neusurenland

Brunnen-Nr.: 5476 Entnahmestelle:
L]
Mclare Mef Grw
Parameter Einheit Mefwert Toleranz GroRe Pl. {b.
Mangan (Mn);geldst mg/1 1,78 0,0324 42 T
AOX ug/1 57 12

dquivalente Kationen:
dquivalente Anionen
Ionenbilanz

19333 mmol/m3
20200 mmol/m3
1




w2, Gesellschaft flr Bioanalytik Hamburg mbH
Bereich Umwelt

A=A

GBA Gesellschalt fUr Sicanalytik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 21148 Hamourg

FHH Umweltbehtrde Hamburg
Fachamt fir Umweltuntersuchung

Marckmannstr.

20539 Hamburg

Prifbericht Nr.:

129 b

Unser Zeichen
Datum

9701093-01

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge
Auftraggebernr.:
GBA-Probennr.

Mischprobe

Probenahme
Probentransport:

Bemerkungen

: Wasser

: BV: Neusurenland

Br. 5476 v. 17.04.97

: Analytik gemdB Vorgabe des Auftraggebers

: Glas-/PE-Flaschen, HS-Vials

pca. 2,51

Tagebuch-Nr.: T9701545

1 9701093-01

: keine Angabe notwendig

: Fa. Kaiser & Woldmann

Probenehmer Probeneingang : 18.04.1997

: keine
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Vereidigter
Handels-Chemiker
der Handelskammer
Hamburg

Dr.Dr. E. Déliefeld

Dr.D6/mu
07.05.97

Cuxhavener Strafe 42
21149 Hamburg

Telefon 040/79 71 72-0
Teletax 040/79 71 72 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 300 00
Konto S0 404 392

Dresdner Bank
BLZ 200 800 00
Konto 187 914 000

Sitz der Geselischalt:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéftsfdhrer:

Dr. Dr. E. Daitefeld
M. Giesecke



&30, Gesellschaft fir Bioanalytik Hamburg mbH

Material . Wasser

Kennzeichnung

: BV: Neusurenland

Br. 5476 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701545
Priifbericht Nr.: 9701093-01

TiArI e

MeBwert Einheit Verfahren

Nitrat 10 mg/1 EN ISO 10304-1 D19

Nitrit 0.065 mg/1 DIN 38405-D10

Fluorid 0.31 mg/1 DIN 38405-D4/1

Cyanid ges. <0.010 mg/1 DIN 38405-D14/1

Arsen 0.011 mg/1 DIN 38405-D18

Cadmium <0.0005 mg/1 DIN 38406-E19/2

Chrom ges. 0.0067 mg/1 DIN 38406-E10/2

Quecksilber <0.0002 mg/1 DIN 38406-E12

Blei <0.005 mg/1 DIN 38406-E6/3

Nickel <0.005 mg/1 DIN 38406-E11

Kupfer - <0.01 mg/1 DIN 38406-E7

Zink 0.012 mg/1 DIN 38406-E8

LCKW. DIN 38407-F5
Dichlormethan <5 ua/l DIN 38407-F5
Trichlormethan <0.1 ug/l DIN 38407-F5
1.1-Dichlorethan <5 ug/l DIN 38407-F5
1.2-Dichlorethan <5 ug/ 1 DIN 38407-F5
1.1.1-Trichlorethan <0.1 1g/1 DIN 38407-F5
1.1.2-Trichlorethan <0.5 ug/1 DIN 38407-F5
cis-1.2-Dichlorethen <5 Lg/l DIN 38407-F5
trans-1.2-Dichlorethen <5 ua/l DIN 38407-F5
Trichlorethen <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
Tetrachlorethen <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
Vinylchlorid 26 ug/1 DIN 38413-p2

BTXE DIN 38407-F9
Benzol 12 ug/l DIN 38407-F9
Toluo] <1 ug/1 DIN 38407-F9
Ethylbenzol <l ug/l DIN 38407-F9
m/p-Xylol <1l ug/1 DIN 38407-F9
0-Xylol <1 ug/1l DIN 38407-F9

PAK/Methylnaphthal. anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Naphthalin 0.061 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthyien <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthen 0.057 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Phenanthren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoranthen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)anthracen <0.030 ua/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Chrysen <0.030 ug/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(b) fluoranthen <0.030 1g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo (k) fluoranthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)pyren <0.030 pg/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Indeno(123,cd)pyren <0.030 vg/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Dibenzo(ah)anthracen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(ghi)perylen <0.030 T g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)

Seite 2 von 3



= Gesellschaft fur Bioanalytik Hamburg mbH \ e,
Material : Wasser '

Kennzeichnung : BV: Neusurenland

Br. 5476 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701545
Priifbericht Nr.: 9701093-01

MeBwert Einheit Verfahren
1-Methylnaphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
2-Methylnaphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)

Kohlenwasserstoffe <0.1 mg/ 1 DIN 38409-H18

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Priifgegenstinde.
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise verviel-
faltigt werden.

Hamburg /“den 07.05.1997

i.Afyk. Murzen
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

UMWELTBEUHORDE

-UMWELTUNTERSUCHUNGEN -
Abt. fir Trink- und Brauchwasseruntersuchungen
Marckmannstr. 1255 Tel.:7880 -3778
20539 Hamburg BN.:9.45 -3740
Wasseruntersuchung o
Tagebuch-Nr: T9701546 Projekt: Dep.Neusurenland
Brunnen-Nr.: 7242 Encnahmestelle:
Probenehmer: KA Mefiplan: Neusurenland '$7 (VE,G,AO0X,TOC)
Entnahmeart: Pumpprobe mit U-Pumpe Entnahmeort:
Forderleist: 1,50 m3/h Tiefe oben: 13,00 m Tiefe unten:
Entnahmedatum: 17.04.57 Einlieferdatum: 18.04.97 Fertigdatum: 15.05.97 Druckdatum: 20.05.97 INTERN
MeRergebnisse
Molare Mef Grw
Parameter Einheit MeRwert Toleranz Grofe pl. Ub.
schwach erdig
Geruch - 22
schwach gelb
F&rbung - 21
schwach trtb
Tribung - 21
Temperatur (Wasser) Grad Cels. 12,2 2L
oH-Wers - 6,6 21
pH-Wert - 6.7 73
Leitfdhigkeit uS/cm 1110 21
Sauerstoffgehnal: mg/1 0,9 21
Sdurekapazicidt (Xs 4.3) mmol/1 5.3 73
Basenkapazitat (Xb 8.2} mmol/1 1,4 73
TOC mg/1 2,8 22
Oxidierbar. (MnVII-II);02-Verbr. mg/1 2 61
Calcium (Ca);gelédst mg/1 144 3,89 42
Magnesium (Mg) :geldst mg/1 20,8 0,856 42
Kalium (K) ;geldst mg/1 4,83 0,124 42
Natrium (Na);gelésc mg/1 48,5 2,11 42
Ammonium mg/1 0,379 0,009 0,0210 30
Nitrit mg/1 0,01 0,004 2,17E-4 30
Nitrat mg/1 3,2 0,0516 11
Chlorid mg/1 94 2,65 73
Sulfat (S04) mg/1 176 1,83 11
ortho-Phosphat mg/1 <0,05 30
Borat-B mg/1 0,286 0,52 30
Fluorid mg/1 g,11 0,00579 73
Eisen (Fe);geldst mg/1 6,19 0,111 42 H



Wasseruntersuchung

Tagebuch-Nr: T9701546

Projekt: Dep.Neusurenland

Brunnen-Nr.: 7242 Entnahmestelle:
L]
Molare MeB Grw
Parameter Einheit MeRwert Toleranz GroRe Pl Ub.
Mangan (Mn);geldst mg/1 0,367 0,00668 42 o
ACX ug/1 14 12

dquivalente Kationen:

dguivalente
Ionenbilanz

Anionen

11151 mmol/m3
11668 mmol/m3
1




FATTE
s :7.;\‘

Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

Bereich Umwelt

9

GBA Gesellschalt tur Bicanalyhk Hamburg mbH
Cuxhavener Strafle 42 21149 Hamourg

FHH Umweltbehdrde Hamburg
Fachamt fiir Umweltuntersuchung

Marckmannstr. 129 b

20539 Hamburg

Priifbericht Nr.:

Unser Zeichen
Datum

9701093-02

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge
Auftraggebernr.:
GBA-Probennr.

Mischprobe

Probenahme
Probentransport:

Bemerkungen

. Wasser

: BV: Neusurenland

Br. 7242 v. 17.04.97

: Analytik gemdB Vorgabe des Auftraggebers

: Glas-/PE-Flaschen, HS-Vials

:ca. 2,57

Tagebuch-Nr.: 79701546

: 9701093-02

: keine Angabe notwendig

: Fa. Kaiser & Woldmann

Probenehmer Probeneingang : 18.04.1997

: keine
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Vereidigter
Handels-Chemiker
der Handelskammer
Hamburg

Dr. Dr.E. Déliefeld

Dr.D6/mu
07.05.97

Cuxhavener Strale 42
21149 Hamburg

Telefon 040/79 71 72-0
Telefax 040/79 71 72 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 300 00
Konto 50 404 392

Dresdner Bank
BLZ 200 800 00
Konto 197 914 000

Sitz der Geselischaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschaltstiihrer:

Dr. Dr. E. Déllefeld
M. Giesecke



ZE% Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

Material : Wasser

Kennzeichnung

: BV: Neusurenland
Br. 7242 v. 17.04.97

Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701546

Prifbericht Nr.: 9701093-02

MeBwert Einheit Verfahren

Nitrat 2.7 mg/ 1 EN ISO 10304-1 D19

Nitrit 0.017 mg/1 DIN 38405-D10

Fluorid 0.12 mg/1 DIN 38405-D4/1

Cyanid ges. <0.010 mg/1 DIN 38405-D14/1

Arsen 0.0049 mg/1 DIN 38405-D18

Cadmium <0.0005 mg/1 DIN 38406-E19/2

Chrom ges. <0.005 mg/1 DIN 38406-E10/2

Quecksiliber <0.0002 mg/1 DIN 38406-E12

Blei <0.005 mg/1 DIN 38406-E6/3

Nickel 0.013 mg/1 DIN 38406-E11

Kupfer <0.01 mg/1 DIN 38406-E7

Zink 0.024 mg/1 DIN 38406-E8

LCKW DIN 38407-F5
Dichlormethan <5 ug/1 DIN 38407-F5
Trichlormethan <0.1 1g/l DIN 38407-F5
1.1-Dichlorethan <5 ug/l DIN 38407-F5
1.2-Dichlorethan <5 ug/l DIN 38407-F5
1.1.1-Trichlorethan <0.1 ua/l DIN 38407-F5
1.1.2-Trichlorethan <0.5 ug/l DIN 38407-F5
cis-1.2-Dichlorethen <5 g/ DIN 38407-F5
trans-1.2-Dichlorethen <5 1g/1 DIN 38407-F5
Trichlorethen <0.1 1g/1 DIN 38407-F5
Tetrachlorethen <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
Vinylchlorid <1 g/ DIN 38413-P2

BTXE DIN 38407-F9
Benzol <1 ug/1 DIN 38407-F9
Toluol <1 g/l DIN 38407-F9
Ethylbenzol <1 ug/1 DIN 38407-F9
m/p-Xylol <1 ug/1 DIN 38407-F9
0-Xylol <1l ua/1 DIN 38407-F9

PAK/Methylnaphthal. anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Naphthalin <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthylen <0.030 pg/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthen <0.030 ua/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoren <0.030 g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Phenanthren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Anthracen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoranthen <0.030 pa/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Pyren <0.030 ug/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Chrysen <0.030. ua/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(b) fluoranthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(k)fluoranthen <0.030 g/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)pyren <0.030 g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Indeno(123,cd)pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Dibenzo(ah)anthracen <0.030 ug/ 1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(ghi)perylen <0.030 - pg/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
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& Gesellschaft flr Bioanalytik Hamburg mbH

Material : Wasser
Kennzeichnung : BV: Neusurenland

Br. 7242 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: 79701546
Priifbericht Nr.: 9701093-02

MeBwert Einheit Verfahren
1-Methylnaphthalin <0.030 ug/1 anat. DIN 38407-F8 (GCMS)
2-Methylnaphthalin <0.030 1g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)

Kohlenwasserstoffe <0.1 mg/1 DIN 38409-H18

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die genannten Priifgegenstinde.
Chne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise verviel-
féltigt werden.

Hamburg, denm 07.05.1997

Vs 4—‘—;—\
i.A. R. Murzen

Seite 3 von 3



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

UMWELTBEEHRORDE
~-UMWELTUNTERSUCHUNGEN -
Abt. flir Trink- .und Brauchwasseruntersuchungen
Marckmannstr, 129b Tel.:7880 -3778
20539 Hamburg BN.:5.45 -3740
-3741

Wasseruntersuchung

Tagebuch-Nr: T9701547 Projekt: Dep.Neusurenland

Brunnen-Nr.: 7243 Entnahmestelle: I

Probenehmer: KA Mefplan: Neusurenland '$7 (VE,G,AOX, TOC)
Entnahmeart: Pumpprobe mit U-Pumpa Entnahmeort:

Forderleist: 3,70 m3/h Forderzeit: 25 min Tiefe oben: 15,00 m Tiefe unten:

Entnahmedatum: 17.04.97 CEinlieferdatum: 18.04.97 Fertigdatum: 14.05.97 Druckdatum: 20.05.97 INTERN

MefRergebnisse
Molare MeR Grw
Parametar Einheit MeBwert Toleranz Grofe Pl Ob.
schwach modrig
Geruch = 21
schwach gelb
Farbung - 21
keine
Tribung - 21
Grad Cels. 10,3 21
- 6,6 73
uS/cm 1980 21
Sauersteffgenalc mg/1 0,2 - 21
S&urekapazitdt (Ks 4.3 mmol/1 18 73
Basenkapazitdt (Kb 8.2) mmol/1 4,7 73
TOC mg/1 26 22
Oxidierbar. (MnVII-II);02-Verbr mg/1l 14,9 51 rEwEx
Calcium (Ca);gelést mg/1 222 5.54 42
Magnesium (Mg);geldst mg/1 58,5 2,41 42 b
Kalium (K);gelést mg/1 34,7 0,887 42 bl
Natrium (Na) ;geldst ng/1 56,9 2,47 42
Ammonium mg/1 20,9 0,83 1,16 30  xxxsx
Nitrit mg/1 0,012 0,004 2,61E-4 30
Nitrat mg/1 <l 11
Chlorid mg/1 89 2,51 73
Sulfat (S04) mg/1 53,8 0,560 11
ortho-Phosphat mg/1 <0, 05 30
Borat-38 mg/1 1,63 0,41 30 wEEA R
Fluorid mg/l 0,23 0,0121 73
Eisen (Fe);geldst mg/1 41,2 0,738 42 il
Mangan (Mn);gelést mg/1 1,26 0,022% 42 b



Wasseruntersuchung

Tagebuch-Nr: TS701547 Projekt: Dep.Nsusurenland

Brunnen-Nr.: 7243 . Entnahmestelle:

Molare Mef Grw
Parameter Einheit MeRlwert Toleranz Groge Pl. Ub.
AOX ug/1 s 12
dquivalente Kationen: 20411 mmol/m3

dquivalente Anionen : 21631 mmol/m3
Ionenbilanz : 1,1




&EA Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH
Bereich Umwelt

GB3A Geselischatt fiir Bioanaiylik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 21149 Hamburg

FHH Umweltbehtrde Hamburg
Fachamt fir Umweltuntersuchung

Marckmannstr. 129 b

20539 Hamburg

Prifbericht Nr.:

Unser Zeichen
Datum

9701093-03

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge
Auftraggebernr.:
GBA-Probennr.

Mischprobe

Probenahme
Probentransport:

Bemerkungen

: Wasser

: BV: Neusurenland

Br. 7243 v. 17.04.97

: Analytik geméB Vorgabe des Auftraggebers

: Glas-/PE-Flaschen, HS-Vials

:ca. 2,51

Tagebuch-Nr.: T9701547

: 9701093-03

: keine Angabe notwendig

: Fa. Kaiser & Woldmann

Probenehmer Probeneingang : 18.04.1997

: keine
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Vereidigter
Handels-Chemiker
der Handelskammer
Hamburg

Dr.Dr. E. Déllefeld

Dr.D6/mu
07.05.97

Cuxhavener StraBe 42
21149 Hamburg

Telefon 040/79 71 72-0
Telefax 040/79 71 72 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 300 00
Konto 50 404 392

Dresdner Bank
BLZ 200 800 00
Konto 197 914 000

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéfistihrer:

Dr. Dr. E. Délleteld
M. Giesecke



@75 Gesellschaft fir Bioanalytik Hamburg mbH

Material : Wasser

Kennzeichnung

: BV: Neusurenland

Br. 7243 v. 17.04.97

Auftraggebernr.: -Tagebuch-Nr.: T9701547
Priifbericht Nr.: 9701093-03

%ﬁp |

MeBwert Einheit Verfahren

Nitrat <0.50 mg/1 EN ISO 10304-1 D19

Nitrit 0.14 mg/1 DIN 38405-D10

Fluorid 0.25 mg/1 DIN 38405-D4/1

Cyanid ges. <0.010 mg/1 DIN 38405-D14/1

Arsen 0.037 mg/1 DIN 38405-D18

Cadmium <0.0005 mg/1 DIN 38406-E19/2

Chrom ges. <0.005 mg/1 DIN 38406-E10/2

Quecksilber <0.0002 mg/1 DIN 38406-E12

Blei <0.005 mg/1 DIN 38406-E6/3

Nickel <0.005 mg/1 DIN 38406-E11

Kupfer <0.01 mg/1 DIN 38406-E7

Zink <0.01 mg/1 DIN 38406-E8

L.CKW DIN 38407-F5
Dichlormethan <5 ug/1 DIN 38407-F5
Trichlormethan <}.1 ug/l DIN 38407-F5
1.1-Dichlorethan <5 ug/1 DIN 38407-F5
1.2-Dichlorethan <5 ug/l DIN 38407-F5
1.1.1-Trichlorethan <0.1 ua/l DIN 38407-F5
1.1.2-Trichlorethan <0.5 ua/l DIN 38407-F5
cis-1.2-Dichlorethen 17 ug/1 DIN 38407-F5
trans-1.2-Dichlorethen <5 ug/l DIN 38407-F5
Trichlorethen <0.1 ug/ DIN 38407-F5
Tetrachlorethen <0.1 ug/l DIN 38407-F5
Vinylchlorid 14 g/ DIN 38413-P2

BTXE DIN 38407-F9
Benzol 17 ug/1 DIN 38407-F9
Toluol 7.1 ug/1 DIN 38407-F9
Ethylbenzol 22 ug/1 DIN 38407-F9
m/p-Xylol 7.2 ug/1 DIN 38407-F9
0-Xylol 3.1 ug/l DIN 38407-F9

PAK/Methylnaphthal. anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Naphthalin 0.81 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthylen <0.030 1g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthen 1.2 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoren 0.94 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Phenanthren <(.030 ua/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Anthracen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoranthen <0.030 ua/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Pyren <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)anthracen <0.030 1g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Chrysen <0.030 g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(b) fluoranthen <0.030 g/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(k) fluoranthen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)pyren <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Indeno(123,cd)pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Dibenzo(ah)anthracen <0.030 - pg/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(ghi)perylen <(.030 ua/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
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EER Gesellschaft fir Bioanalytik Hamburg mbH &

Material : Wasser
Kennzeichnung : BV: Neusurenland

Br. 7243 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701547
Priifbericht Nr.: 9701093-03

MeBwert Einheit Verfahren
1-Methylnaphthalin 0.077 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
2-MethyTnaphthalin 0.53 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)

Kohlenwasserstoffe _ <0.1 mg/1 DIN 38409-H18

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Prifgegensténde.
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise verviel-
faltigt werden.

Hamburg, den 07.05.1997

i.A. R. Murzen
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

UMWELTBEHORDE

-UMWELTUNTERSUCHUNGEN -
Abt. fir Trink- ‘und Brauchwasseruntersuchungen

Marckmannstr. 129b Tel.:7880 -3778
20539 Hamburg BN.:9.45 -3740
Wasseruntersuchung o
Tagebuch-Nr: T8701548 Projekt: Dep.Neusurenland
Brunnen-Nr.: 7309 Entnahmestelle:
Probenehmer: KA Me@plan: Neusurenland '97 (VE,G,AO0X,TOC)
Entnahmeart: Pumpprobe mit U-Pumpa Entnahmeort:
Fdrderleist: 3,40 =3/h FOrderzeit: 25 min Tiefe cben: 15,00 m Tiefe unten:
Entnahmedatum: 17.04.57 Einlieferdatum: 18.04.97 Fertigdatum: 15.05.97 Druckdatum: 20.05.97 INTERN
MeRergebnisse
Molare MeR Grw

Parameter Einheit MeRwert Toleranz Grége Pl Ob.

schwach efdig
Geruch - 21

farblos
Fdrbung = 21

keine
Tribung - 21
Temperatur (Wasser) Grad Cels 10,1 21
pH-Wertc - 7.6 21
pH-Wertc 7,5 73
Leitfanigkeiz uS/cm 483 21
Sauerstofigehalt mg/1 0,2 21
Saurekapazitat (Ks 4.3) mmol/1 3 73
Basenkapazitit (Kb 8.2) mmol/1 0,2 73
TOC mg/1 <1 22
Oxidierbar. (MnVII-II);02-Verkbr. mg/l <0,5 61
Calcium (Ca);geldst mg/1l 75,3 1,88 42
Magnesium (Mg);gelést mg/1 5,54 0,228 42
Kalium (K);geldst mg/l 1,12 0,0286 42
Natrium (Na);geldst mg/1 8,52 0,371 42
Ammonium mg/1 0,148 0,008 0,00820 30
Nitritg mg/1 <0,01 30
Nitrat mg/1 <l 11
Chlorid mg/1 30 0,846 73
Sulfat (S04] mg/1 43,9 0,457 11
ortho-Phosphat mg/1 <0, 05 30
Borat-B mg/1 0,18 0,54 30
Fluorid mg/l 0,14 0,00737 73
Eisen (Fe) ;geldst mg/1 0,995 0,0178 42 o



Wasseruntersuchung

Tagebuch-Nr: T9701548

Projekt: Dep.Neusurenland

Brunnen-Nr.: 7309 Entnahmestelle:

Molare Me® Grw
Parameter Einheit MeBwert Toleranz Groge Pl. Ob.
Mangan (Mn);geldst mg/1 0,125 0,00228 42 e
ROX ug/1 <10 12

dquivalente Kationen:

dgquivalente
Ionenbilanz

Anionen

4621 mmol/m3
4760 mmol/m3
1




@& Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH
Bereich Umwelt

GBA Gesellscnalt tir Sicanalytik Hamburg mbR
Cuxhavener StraBe 42 21149 Hamburg

FHH Umweltbeh&rde Hamburg
Fachamt fiir Umweltuntersuchung

Marckmannstr. 129 b

20539 Hamburg

Prifbericht Nr.:

Unser Zeichen
Datumn

9701093-04

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge
Auftraggebernr.:
GBA-Probennr.

Mischprobe

Probenahme
Probentransport:

Bemerkungen

: Wasser

: BV: Neusurenland

Br. 7309 v. 17.04.97

: Analytik gemdB Vorgabe des Auftraggebers

: Glas-/PE-Flaschen, HS-Vials

:ca. 2,51

Tagebuch-Nr.: T9701548

: 9701093-04

: keine Angabe notwendig

: Fa. Kaiser & Woldmann

Probenehmer Probeneingang : 18.04.1997

: keine

Seite 1 von 3

Vereidigter
Handels-Chemiker
der Handelskammer
Hamburg

Dr. Dr. E. Déllefeld

Dr.D&/mu
07.05.97

Cuxhavener StraBe 42
21149 Hamburg

Telefon 040/79 71 72-0
Telefax 040/79 71 72 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 300 00
Konto 50 404 392

Dresdner Bank
BLZ 200 800 00
Konto 197 914 000

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschaftstihrer:

Dr. Dr. E. Déllefeld
M. Giesecke



& Gesellschaft fur Bioanalytik Hamburg mbH

Material . Wasser
Kennzeichnung : BV: Neusureniand
Br. 7309 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701548
Priifbericht Nr.: 9701093-04
MeBwert Einheit Verfahren

Nitrat <0.50 mg/1 EN ISO 10304-1 D19

Nitrit <0.01 mg/1 DIN 38405-D10

Fluorid 0.12 mg/1 DIN 38405-D4/1

Cyanid ges. <0.010 mg/1 DIN 38405-D14/1

Arsen <0.001 mg/1 DIN 38405-D18

Cadmium <0.0005 mg/1 DIN 38406-E19/2

Chrom ges. <0.005 mg/1 DIN 38406-E10/2

Quecksilber <0.0002 mg/1 DIN 38406-E12

Blei <0.005 mg/1 DIN 38406-E6/3

Nickel <0.005 mg/1 DIN 38406-E11

Kupfer <0.01 mg/1 DIN 38406-E7

Zink <0.01 mg/1 DIN 38406-E8

LCKW DIN 38407-F5
Dichlormethan <5 ug/1 DIN 38407-F5
Trichlormethan <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
1.1-Dichlorethan <5 g/ DIN 38407-F5
1.2-Dichlorethan <5 ug/l DIN 38407-F5

. 1.1.1-Trichlorethan <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
1.1.2-Trichlorethan <0.5 ug/l DIN 38407-F5
¢is-1.2-Dichlorethen <5 ug/1 DIN 38407-F5
trans-1.2-Dichlorethen <5 ug/1 DIN 38407-F5
Trichlorethen <0.1 4g/1 DIN 38407-f5
Tetrachlorethen <0.1 ug/l DIN 38407-F5
Vinylchlorid <1 ' g/ DIN 38413-pP2

BTXE DIN 38407-F9
Benzo1 <1 ug/1 DIN 38407-F9
Toluol <1 ug/l DIN 38407-F9
Ethylbenzol <1 ug/1 DIN 38407-F9
m/p-Xylol <1 ug/1 DIN 38407-F9
0-Xylol <1 ua/l DIN 38407-F9

PAK/Methyinaphthal. anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Naphthalin <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthylen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoren <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Phenanthren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoranthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)anthracen <0.030 1g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Chrysen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(b)fluoranthen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(k) fluoranthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Indeno(123, cd)pyren <0.030 Ha/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Dibenzo(ah)anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(ghi)perylen <0.030 pg/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
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@z Geselischaft fur Bioanalytik Hamburg mbH &

oy

Material : Wasser
Kennzeichnung : BY: Neusurenland

Br. 7309 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701548
Priifbericht Nr.: 9701093-04

MeBwert Einheit Verfahren
1-Methylnaphthalin <0.030 u1g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
2-Methylnaphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)

Kohlenwasserstoffe <0.1 ma/1 DIN 38409-H18

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Priifgegenstinde.
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise verviel-
faltigt werden.

Hamburg,

ér 07.05.1997

1 A/R Murzen
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FREITE UND HANSESTADT HAMBURG

UMWELTBEHORDE
‘ -UMWELTUNTERSUCHUNGEN -
Abt. fir Trink- und Brauchwasseruntersuchungen

Marckmannstr. 125b

’

Tel.:7880 -3778

20539 Hamburg BN.:9.45 -3740

Wasseruntersuchung o
Tagebuch-Nr: T9701549 Projekt: Dep.Neusurenland
Brunnen-Nr.: 7616 Entnahmestelle:
Probenehmer: KA Mefplan: Neusurenland 'S$7 (VE,G,AO0X,TOC)
Entnahmeart: Pumpprobe mit U-Pumpe Entnahmeort:
Férderleist: 3,50 m3/h Forderzeit: 25 min Tiefe oben: 13,00 m Tiefe unten:
Entnahmedatum: 17.04.97 Einlieferdatum: 18.04.97 Fertigdatum: 15.05.97 Druckdatum: 20.05.97 INTERN
MeRergebnisse
Molare Me Grw

Parameter Einheit MeRwert Toleranz GriRe Pl. TUb.

schwach erdig
Geruch - 21

sehr schwach gelb
Férbung - 21

fast klar
Tribung - 21
Temperatur (Wasser) Grad Cels. 10,8 21
pH-Wert - 5,8 21
pH-Wert = 7,3 73
Leitfahigkeit uS/em $53 21
Sauerstoffgehalt mg/l 1,8 21
Séurekapazitdt (Ks 4.3) mmol/1 6,4 73
Basenkapazitic (Kb 8.2) mmol/1 0,6 73
TOC mg/1 2 22
Oxidierbar. (MnVII-II);02-Verbr. mg/1 0,53 61
Calcium (Ca);gelést mg/1 121 3,02 42
Magnesium (Mg) ;geldst mg/1 9,86 0,406 42
Kalium (X);geldst mg/1 1,35 0,0345 42
Natrium (Na);geldst mg/1 59,6 2,59 42
Ammonium mg/1 0,037 0,009 0,00205 30
Nitrit mg/1 <0,01 30
Nitrat mg/1l 5,7 0,0919 11
Chlorid mg/1l 6S 1,83 73
Sulfac (S04) mg/1l 82,6 0,860 11
ortho-Phosphat mg/1 0,09 0,02 30
Borat-B mg/1 <0, 058 30
Fluorid mg/1l 0,1 0,00526 73
Eisen (Fe) igeldst mg/1 0,647 0,0116 42 hfiafiafiaied



Wasseruntersuchung

Tagebuch-Nr: T83701549 Projekt: Dap.Neusurenland
Brunnen-Nr.: 7616 ", Entnahmestelle:

Molare Mef  Grw
Parameter Einheit MeBwert Toleranz Grdge Pl. Ub.
Mangan (Mn);geldst mg/1 0,069 0,00126 42 xwrrw
AOX ug/1 <10 12
dquivalente Kationen: 9478 mmol/m3
dgquivalente Anionen : 10045 mmol/m3

Ionenbilanz : 1,1




=, Gesellschatft fiir Bioanalytik Hamburg mbH
Bereich Umwelt

GBA Gesellschalt fir Bioanalytik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 21149 Hamburg

FHH Umweltbehdrde Hamburg
Fachamt fir Umweltuntersuchung

Marckmannstr. 129 b

20539 Hamburg

Prifbericht Nr.:

Unser Zeichen
Datum

9701093-05

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung
Probenmenge
Auftraggebernr. :
GBA-Probennr.

Mischprobe

Probenahme
Probentransport:

Bemerkungen

: Wasser

: BV: Neusurenland

Br. 7616 v. 17.04.97

: Analytik gemdB Vorgabe des Auftraggebers

: Glas-/PE-Flaschen, HS-Vials

:ca. 2,51

Tagebuch-Nr.: T9701549

: 9701093-05

: keine Angabe notwendig

: Fa. Kaiser & Woldmann

Probenehmer Probeneingang : 18.04.1997

. keine
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A,

Vereidigter
Handels-Chemiker
der Handelskammer
Hamburg

De.Dr.E. Délleteld

Dr.D6/mu
07.05.97

Cuxhavener StraBie 42
21149 Hamburg

Telefon 040/79 71 72-0
Telefax 040/79 71 72 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 300 00
Konto 50 404 392

Dresdner Bank
BLZ 200 800 00
Konto 187 914 000

Sitz der Geselischaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschaétits{ihrer:
Dr. Dr. E. Délleteld
M. Giesecke



(@7, Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

Material . Wasser

Kennzeichnung

: BV: Neusurenland

Br. 7616 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701549
Prifbericht Nr.: 9701093-05

MeBwert Einheit Verfahren

Nitrat 5.4 mg/1 EN ISO 10304-1 D19

Nitrit <0.01 mg/1 DIN 38405-D10

Fluorid 0.095 mg/1 DIN 38405-D4/1

Cyanid ges. <0.010 mg/1 DIN 38405-D14/1

Arsen 0.0023 mg/1 DIN 38405-D18

Cadmium <0.0005 mg/1 DIN 38406-E19/2

Chrom ges. <0.005 mg/1 DIN 38406-E10/2

Quecksilber <0.0002 mg/1 DIN 38406-E12

Blei <0.005 mg/1 DIN 38406-E6/3

Nickel <0.005 mg/1 DIN 38406-E11

Kupfer <0.01 mg/1 DIN 38406-E7

Zink 0.017 mg/1 DIN 38406-E8

LCKW DIN 38407-F5
Dichlormethan <5 ©g/ 1 DIN 384Q7-F5
Trichlormethan <0.1 1g/ DIN 38407-F5
1.1-Dichlorethan <5 1g/1 DIN 38407-F5
1.2-Dichlorethan <5 ug/l DIN 38407-F5
1.1.1-Trichlorethan <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
1.1.2-Trichlorethan <0.5 1g/ DIN 38407-F5
cis-1.2-Dichlorethen <5 ug/1 DIN 38407-F5
trans-1.2-Dichlorethen <5 1g/1 DIN 38407-F5
Trichlorethen <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
Tetrachiorethen <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
Vinylchlorid <1 ug/1 DIN 38413-pP2

BTXE DIN 38407-F9
Benzol <1 ug/l DIN 38407-F9
ToTuol <1 ug/1 DIN 38407-F9
Ethylbenzol <1 ug/1 DIN 38407-F9
m/p-Xylol <1 g/l DIN 38407-F9
0-Xylol <1 ug/1 DIN 38407-F9

PAK/Methylnaphthal. anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Naphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthylen <0.030 1g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Phenanthren <0.030 g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Anthracen <0.030 g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoranthen 0.045 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Pyren <0.030 ua/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Chrysen 0.039 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(b) fluoranthen 0.077 g/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(k) fluoranthen 0.043 g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)pyren 0.054 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Indeno(123,cd)pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Dibenzo(ah)anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(ghi)perylien <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
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@3 Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH o N
Material : Wasser

Kennzeichnung : BV: Neusurenland

Br. 7616 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: 79701549
Prifbericht Nr.: 9701093-05

MeBwert Einheit Verfahren
1-Methylnaphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
2-Methylnaphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)

Kohlenwasserstoffe <0.1 mg/1 DIN 38409-H18

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Priifgegensténde.
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise verviel-
faltigt werden.

07.05.1997

i.A. éf Murzen
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

UMWELTBEZHORDE
-UMWELTUNTERSUCHUNGEN -
Abt. fir Trink- und Brauchwasseruntersuchungen

Marckmannstr.

20539 Hamburg

129b

Tel.:7880 -3778

BN.:9.45 -3740

Wasseruntersuchung o
Tagebuch-Nr: T$701550 Projekt: Dep.Neusurenland
Brunnen-Nr.: 8274 Entnahmestelle:
Probenehmer: KA Mefplan: Neusurenland 'S97 (VE,G,AO0X,TOC)
Entnahmeart: Pumpprobe mit U-Pumpe Entnahmeort :
FOrderleist: 3,60 m3/h Forderzeit: 25 min Tiefe oben: 13,00 m Tiefe unten:
Entnahmedatum: 17.04.97 Einlieferdatum: 18,04.97 Fertigdatum: 15.05.97 Druckdatum: 20.05.97 INTERN
MeRergebnisse
Molare MeR Crw

Parameter Einheit MeRwert Toleranz Grofe Pl. Tb

schwach modrig
Geruch - 21

farblos
Farkbung - 21

keine
Tribung = 21
Temperatur (Wasser Grad Cels 10,4 21
pH-Werc N 6,9 21
pH-Wert - 7 73
Leizfahigkeit usS/cm 1110 21
Sauerstoffgehalt mg/1 0,3 21
Saurekapazitat (Ks 4.3) mmol/1 6,6 73
Basenkapazitat (Kb 8.2) mmol/1l 0,9 73
TOC mg/1 2,7 22
Oxidierbar. (MnVII-II);02-Verbr. mg/1l 1,07 61
Calcium (Ca);geldst mg/1 150 3,74 42
Magnesium (Mg);geldst mg/l 21 0,864 42
Kalium (K);geldst mg/1 7,81 0,200 42
Natrium (Na);geldst mg/1 40,8 1,77 42
Ammonium mg/1 0,822 0,009 0,0456 30 wwrxw
Nitrit mg/1l 0,024 0,004 5,22E-4 30
Nitrat mg/1 20,1 0,324 11
Chlorid mg/1 69 1,95 73
Sulfat (S04) mg/1 143 1,49 11
ortho-Phosphat mg/1 <0,05 30
Borat-B mg/1 0,14 0,56 30
Fluorid mg/1 0,11 0,00579 73
Eisen (Fe);geldst mg/1 1,15 0,0206 42 bbb



Wasseruntersuchung

Tagebuch-Nr: T$701550 Projekt: Dep.Neusurenland
Brunnen-Nr.: 8274 : Entnahmestelle:

Molare MeR®  Grw
Parameter Einheit MeBwert Toleranz Grofe Pl. Ub.
Mangan (Mn);geldst mg/1 1,19 0,0217 42 e
AOX ug/1 14 12
dquivalente Kationen: 11233 mmol/m3
dquivalente Anionen : 11848 mmol/m3

Ionenbilanz : 1,1




@z Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH
Bereich Umwelt

GBA Gesellschatt lir Bioanalytik Hamburg mbH
Cuxhavener StraBe 42 21149 Hamburg

FHH Umweltbeh6rde Hamburg
Fachamt fiir Umweltuntersuchung

Marckmannstr. 129 b

20539 Hamburg

Priifbericht Nr.:

Unser Zeichen
Datum

9701093-06

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge
Auftraggebernr.:
GBA-Probennr.

Mischprobe

Probenahme
Probentransport:

Bemerkungen

. Wasser

: BV: Neusurenland

Br. 8274 v. 17.04.97

: Analytik gemdB Vorgabe des Auftraggebers

: Glas-/PE-Flaschen, HS-Vials

:ca. 2,51

Tagebuch-Nr.: T9701550

: 9701093-06

: keine Angabe notwendig

. Fa. Kaiser & Woldmann

Probenehmer Probeneingang : 18.04.1997

: keine
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Vereidigter
Handels-Chemiker
der Handelskammer
Hamburg

Dr.Dr.E. Déllefeld

Dr.D6/mu
07.05.97

Cuxhavener Strafe 42
21149 Hamburg

Telefon 040/79 71 72-0
Telefax 040/79 71 72 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 300 00
Konto 50 404 392

Dresdner Bank
BLZ 200 800 00
Konto 197 914 000

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschéftsfihrer:

Dr. Dr. E. Déllefeld
M. Giesecke



@M Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

Material : Wasser

Kennzeichnung

L

: BV: Neusurenland

Br. 8274 v. 17.04.97

Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701550
Priifbericht Nr.: 9701093-06

MeBwert Einheit Verfahren

Nitrat 19 mg/1 EN IS0 10304-1 D19

Nitrit 0.032 mg/1 DIN 38405-D10

Fluorid 0.062 mg/1 DIN 38405-D4/1

Cyanid ges. <0.010 mg/1 DIN 38405-D14/1

Arsen 0.0022 mg/1 DIN 38405-D18

Cadmium <0.0005 mg/1 DIN 38406-E19/2

Chrom ges. <0.005 mg/1 DIN 38406-E10/2

Quecksilber <0.0002 mg/1 DIN 38406-E12

Blei <0.005 mg/1 DIN 38406-E6/3

Nickel 0.0066 mg/1 DIN 38406-E11

Kupfer <0.01 mg/1 DIN 38406-E7

Zink 0.020 mg/1 DIN 38406-E8

LCKW DIN 38407-F5
Dichlormethan <5 ug/l DIN 38407-F5
Trichlormethan <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
1.1-Dichlorethan <5 ug/l DIN 38407-F5
1.2-Dichlorethan <5 1a/1 DIN 38407-F5
1.1.1-TrichTorethan 0.16 ug/1 DIN 38407-F5
1.1.2-Trichlorethan <0.5 ug/1 DIN 38407-F5
cis-1.2-Dichlorethen <5 ug/l DIN 38407-F5
trans-1.2-Dichlorethen <5 ug/1 DIN 38407-F5
Trichlorethen <0.1 ug/i DIN 38407-F5
Tetrachlorethen <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
Vinylchlorid <1 ug/l DIN 38413-P2

BTXE DIN 38407-F9
Benzol <1 ug/l DIN 38407-F9
Toluol <1 ua/l DIN 38407-F9
Ethylbenzol <1 ug/l DIN 38407-F9
m/p-Xylol <1 g/l DIN 38407-F9
0-Xylo]l <1 ug/1 DIN 38407-F9

PAK/MethyTnaphthal. anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Naphthalin <0.030 g/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthylen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoren <0.030 g/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Phenanthren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Anthracen <0.030 g/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoranthen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Chrysen <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(b)fluoranthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(k) fluoranthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Indeno(123, cd)pyren <0.030 1ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Dibenzo(ah)anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(ghi)perylen <0.030 4g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
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Material : Wasser
Kennzeichnung : BV: Neusurenland

Br. 8274 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: 79701550
Priifbericht Nr.: 9701093-06

MeBwert Einheit Verfahren
1-Methylnaphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
2-Methylnaphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)

Kohlenwasserstoffe <0.1 mg/1 DIN 38409-H18

Die Prlfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Prifgegenstinde.
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise verviel-
faltigt werden.

Hamburg, dipjﬂ7.05.1997

[

1.A. R. Murzen
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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

UMWELTBEHORDE
-UMWELTUNTERSUCHUNGEN- -
Abt. fir Trink- ‘und Brauchwasseruntersuchungen

Tel.:7880 -3778

Marckmannstr. 129b
20539 Hamburg BN.:9.45 -3740
Wasseruntersuchung o
Tagebuch-Nr: T3701551 Projekt: Dep.Neusuranland
Brunnen-Nr.: 8275 Entnahmestelle:
Probenehmer: KA Me2plan: Neusurenland '97 (VE,G,A0X,TOC)
Entnahmeart: Pumpprobe mit U-Pumpe Entnahmeort:
Fdrderleist: 3,50 m3/h Férderzeit: 25 min Tiefe oben: 13,00 m Tiefe unten:
Entnahmedatum: 17.04.57 Einlieferdatum: 18.04.97 Fertigdatum: 15.05.57 Druckdatum: 20.05.97 INTERN
Meffergebnisse
Molare Mef Grw

Parameter Einheit Mefwert Toleranz GrdRe pl. Ub.

schwach erdig
Geruch = 21

farbles
Férbung - 21

fast klar
Tribung 21
Temperatur (Wasser) Grad Cels 10,86 21
pH-Werc - 7 21
DH-Wert - 7,4 73
Leictfdhigkeit uS/cm 529 21
Sauerstoifgehal:t mg/1 0,1 21
Saurskapazicdt (Ks 4.3 mmol/1 5,8 73
Basenkapazitat (Kb 8.2) mmol/1 0,4 73
TOC mg/1 2,3 22
Oxidierbar. (MnVII-II);02-Verbr. mg/1 1,5 61
Calcium (Ca);geldst mg/1 147 3,67 42
Magnesium (Mg} ,;geldst mg/1l 11,4 0,469 42
Kalium (X) ;geldst mg/1 2,42 0,0619 42
Natrium (Na);geldst mg/1l 21 0,913 42
Ammonium mg/1 0,381 0,009 0,0211 30
Nitrit mg/1 <0,01 30
Nitrat mg/1 <1 11
Chlorid mg/1 50 1,41 73
Sulfat (S04} mg/1 115 1,20 11
ortho-Phosphat mg/1 <0,05 30
Borat-B mg/1 0,26 0,52 30
Fluorid mg/1 0,16 0,00842 73
Eisen (Fe);geldst mg/1 5,18 0,0927 42 b



Wasseruntersuchung

Tagebuch-Nr: T$701551 Projekt: Dep.Neusurenland
Brunnen-Nr.: 8275 ) ., Entnahmestelle:

Molare Me® Grw
Parameter Einheit MeBwert Toleranz GroBe Pl. Ub.
Mangan (Mn);geldst mg/1 0,566 0,0103 42 T ww
AOX ug/1 <10 12
dquivalente Kationen: 9270 mmol/m3
dquivalente Anionen : 9605 mmol/m3

Ionenbilanz : 1




e Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH
Bereich Umwelt

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik Hamburg moH
Cuxhavener StraBe 42 21148 Hamburg

FHH Umweltbehdrde Hamburg
Fachamt flir Umweltuntersuchung

Marckmannstr. 129 b

20539 Hamburg

Priifbericht Nr.:

Unser Zeichen
Datum

9701093-07

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung
Probenmenge
Auftraggebernr. :
GBA-Probennr.

Mischprobe

Probenahme
Probentransport:

Bemerkungen

. Wasser

: BV: Neusurenland

Br. 8275 v. 17.04.97

: Analytik gemdB Vorgabe des Auftraggebers

: Glas-/PE-Flaschen, HS-Vials

:ca. 2,51

Tagebuch-Nr.: 79701551

: 9701093-07

: keine Angabe notwendig

: Fa. Kaiser & Woldmann

Probenehmer Probeneingang : 18.04.1997

: keine
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Vereidigter
Handels-Chemiker
der Handelskammer
Hamburg

Or.Dr. £. Déliefeld

Dr.D6/mu
07.05.97

Cuxhavener StraBe 42
21149 Hamburg

Telefon 040/79 71 72-0
Telefax 040/79 71 72 27

Vereins- und Westbank AG
BLZ 200 300 00
Konto 50 404 392

Dresdner Bank
BLZ 200 800 00
Konto 197 914 000

Sitz der Geselischaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
Geschaftsfihrer:

Dr. Dr. E. Dollefeld
M. Giesecke



@&l Gesellschaft fiir Bioanalytik Hamburg mbH

Material : Wasser

Kennzeichnung

: BV: Neusurenland
Br. 8275 v. 17.04.97

Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701551

Priifbericht Nr.: 9701093-07

ﬁﬁ\

MeBwert Einheit Verfahren

Nitrat 0.72 mg/1 EN ISO 10304-1 D19

Nitrit <0.01 mg/1 DIN 38405-D10

Fluorid 0.15 mg/1 DIN 38405-D4/1

Cyanid. ges. <0.010 mg/1 DIN 38405-D14/1

Arsen 0.0024 mg/1 DIN 38405-D18

Cadmium <0.0005 mg/1 DIN 38406-E19/2

Chrom ges. <0.005 mg/1 DIN 38406-E10/2

Quecksilber <0.0002 mg/1 DIN 38406-E12

Blei <0.005 mg/1 DIN 38406-E6/3

Nickel <0.005 mg/1 DIN 38406-E11

Kupfer <0.01 mg/1 DIN 38406-E7

Zink 0.038 mg/1 DIN 38406-E8

LCKW DIN 38407-F5
Dichlormethan <5 ug/1 DIN 38407-F5
Trichlormethan <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
1.1-Dichlorethan <5 ug/l DIN 38407-F5
1.2-Dichlorethan <5 1g/1 DIN 38407-F5
1.1.1-Trichlorethan <0.1 ua/1 DIN 38407-F5
1.1.2-Trichlorethan <0.5 ug/1 DIN 38407-F5
cis-1.2-Dichlorethen <5 ug/l DIN 38407-F5
trans-1.2-Dichlorethen <5 1g/1 DIN 38407-F5
Trichlorethen <0.1 ug/l DIN 38407-F5
Tetrachlorethen <0.1 ug/1 DIN 38407-F5
Vinylchlorid <1 ug/1 DIN 38413-P2

BTXE DIN 38407-F9
Benzol <1 1g/1 DIN 38407-F9
Toluol <1 g/ DIN 38407-F9
Ethylbenzol <1 ug/1 DIN 38407-F9
m/p-Xylol <1 ug/1 DIN 38407-F9
0-Xylol <1 ug/1 DIN 38407-F9

PAK/MethyTnaphthal. anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Naphthalin <0.030 ug/1 anal. DIN .38407-F8 (GCMS)
Acenaphthylen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Acenaphthen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Phenanthren <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Anthracen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Fluoranthen <0.030 ug/i anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Pyren <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)anthracen <0.030 g/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Chrysen <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(b) fluoranthen <(.030 1g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(k) fluoranthen <0.030 pg/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(a)pyren <0.030 ug/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Indeno(123,cd)pyren <0.030 ug/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Dibenzo(ah)anthracen <0.030 ~ g/ anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
Benzo(ghi)peryien <0.030 1ua/l anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
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#3 Gesellschaft fur Bioanalytik Hamburg mbH

Material : Wasser
Kennzeichnung : BV: Neusurenland

8r. 8275 v. 17.04.97
Auftraggebernr.: Tagebuch-Nr.: T9701551
Priifbericht Nr.: 9701093-07

MeBwert Einheit Verfahren
1-Methylnaphthalin <0.030 pg/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)
2-MethyTnaphthalin <0.030 1g/1 anal. DIN 38407-F8 (GCMS)

Kohlenwasserstoffe <0.1 mg/1 DIN 38409-H18

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gemannten Priifgegenstinde.
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise verviel-

faltigt werden.

Hamburg,

m07.05.1997

/ - '“‘—\_
i.A. /fi Murzen
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